
Nº 1 0 9 / L E 2 8 5 Informe de análise

DATOS XERAIS
INFORME Nº: 
ANÁLISE Nº: 5589321
MOSTRA REMITIDA POR: VIAQUA S.A.U(MANCOMUN DO SALNES)
DOMICILIO: PLAZA DO CONCELLO, 1
POBOACION: 36630-CAMBADOS
# DENOMINACIÓN MOSTRA: Río Umia
DESCRIPCIÓN MOSTRA: Plástico de 2 L(1), Tubo estéril 50 ml.(1), contendo auga de captación
DATA DE RECEPCIÓN: 13/04/2021
DATA FINALIZACIÓN E EMISIÓN: 30/04/2021

Análise realizada por LABAQUA. Ensaio cuberto pola acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las
Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 13/04/2021.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 314/2016 RESULTADOS UNIDADES
Radiactividade
Actividade Alfa Total A-BV-PE-0010 Contador proporcional do

fluxo
0.1 0.013±0.003 Bq/L

Actividade Beta resto A-BV-PE-0010 Contador proporcional do
fluxo

1 0.040±0.004 Bq/L

Actividade Beta total A-BV-PE-0010 Contador proporcional do
fluxo

0.068±0.004 Bq/L

Dosis indicativa total A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total 0.10 < 0.10 mSv/año

# * INFORMACIÓN SUMINISTRADA POLO CLIENTE
DATA DE TOMA: 12/04/2021  HORA 10:00
pH:8.3     TURBIDEZ:0.73

OBSERVACIÓNS
Actividad Alfa total AMD=0.000996Bq/L
Actividad Beta resto AMD=0.0002522Bq/L
Actividad Beta total AMD=0.0002522Bq/L
LOD = AMD.

# O laboratorio non se fai responsable da información suministrada polo cliente. Este informe só afecta á mostra analizada como
recibida. So poderá reproducirse parcialmente coá autorización por escrito do laboratorio.
O laboratorio dispón da incertidumbre das suas medidas a disposición do cliente

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento asinado electrónicamente no seu formato dixital. Autenticidade verificable utilizando o certificado raíz da Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 2 de Maio de 2021
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